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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selkeyttää Valio Oy:n rasvatehtaan väylä-
rakennetta. Tälle työlle toi tarpeen rasvatehtaan laajennuksen myötä tullut uusi 
prosessitekniikka. Tehtävänä oli tutkia väyläkokonaisuuden rakennetta sekä siihen 
liittyvien laitteiden toiminnallisuutta. Ideana oli muodostaa työkaluja mahdollisten 
ongelmatilanteiden poistamiseen ja tilanteiden selvittämiseen.  
Työssä rajattiin tutkimuskohteeksi prosessiosasto ja siihen liittyvä laitekokonai-
suus. Tehtävään valittiin mittalaitteeksi Profitrace 2- analysaattori ja itse mittaukset 
suoritettiin pesukeskuksen laitteisto kokonaisuuteen. 
Tutkimuskohteena olleesta väyläsegmentistä saatujen mittaustuloksien perusteella 
voidaan todeta väylärakenteen olevan kunnossa. Väylärakenteen kunnon ja tilan 
selvittämiseen vaadittavan työkalun muodostaminen tutuksi onnistui hyvin. Työssä 
saatiin ongelmatilanteiden ratkaisuun vaadittavat työohjeet.  
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The purpose of this thesis was to clarify Valio Oy´s fat factory bus structure. A new 
kind of process technology was created the need for this thesis. The task was to 
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idea was to create tools to remove the potential problem situations and resolve the 
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The thesis was limited to research in the area of production and the associated 
assembly. Profitrace 2 – analyzer was chosen as measuring equipment for the 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
 
Dielektriivinen Aineen sähkökenttään antaman vasteen voimakkuus 
EMC Lyhenne tarkoittaa laitteiston sähkömagneettista häiriötä 
EMI Sähkömagneettinen häiriönsuojaus 
IEC1158-2 International Electrotechnical Commission luoma stan-
dardi profibus PA-väylään 
Intensiteetti Säteilyn tai aaltoliikkeen teho pinta-alaa kohti 
ISO International Standard Organization 
OSI Open Systems Interconnections, ISO:n määrittelemä malli 
verkko-ohjelmistojen kerroksittaisesta rakenteesta 
r.l. Vanhojen osuustoiminnallisten yritysten nimen lopussa 
tarkoitti ”rajoitettua lisämaksuvelvollisuutta” 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tavoite 
Työ tehdään Valio Oy:n tuotantolaitokseen Seinäjoelle. Seinäjoen tehdasalueella 
toimiva rasvatehdas laajentui vuonna 2008 alkaneen tehdaslaajennuksen myötä. 
Laajennus valmistui vuonna 2010. Tehdaslaajennuksen tavoite oli siirtää tuotanto 
nykyisten vaatimuksien tasolle. Tässä yhteydessä päivittyi prosessiosasto (hygie-
nia 1 -luokan alue) täysin sekä osa pakkauskoneista ja koko jälkikäsittelyosasto 
(hygienia 2 -alue). Samalla tehtaan automaatiojärjestelmä sekä kenttäväylä uudis-
tuivat nykyaikaisempaan väylätekniikkaan. Laajennus toi mukanaan haasteita niin 
projektin hoidolle kuin myös kunnossapidolle. Työn tavoitteena on saada kattava 
kuva nykytilanteesta ja luoda työkaluja tulevaisuutta varten.  
Työssä perehdyttiin tehtaan prosessiosastolla käytettyyn väylätekniikkaan ja siihen 
liittyvään laitteistoon. Tavoitteena on väylän tulkitseminen sekä myös mahdollisten 
vikatilanteiden havainnointi erilaisten työkalujen avulla. Työn yhtenä painopisteenä 
ovat väyläkanta ja siihen liittyvien vikatilanteiden analysointi.  
1.2 Yritysesittely 
Valio Oy on Suomen suurin maidonjalostaja, joka on perustettu jo vuonna 1905. 
Tällöin joukko osuusmeijereitä kokoontui perustamaan voin vientiliikettä ja osuus-
kunta sai nimekseen Voinvienti-osuusliike Valio r.l. Perustamisasiakirjan allekirjoit-
tajina oli 17 osuusmeijeriä. Ensimmäisen maailmansodan aikana Valio laajensi 
toimiaan juustonvalmistukseen ja toi kulutusmaidon kauppaan. (Valio 2011.) 
Valion omistus koostuu 18 osuuskunnasta, joista yhdeksän kuluu Valioryhmään. 
Näissä yhdeksässä Valioryhmässä olevassa osuuskunnassa on n. 9 000 maidon-
tuottajaa. Tuotantolaitokset sijaitsevat Haapavedellä, Helsingissä, Joensuussa, 
Jyväskylässä, Kaitsorissa, Lapinlahdella, Oulussa, Riihimäellä, Seinäjoella, Suo-
nenjoella, Tampereella, Toholammella, Turengissa, Vantaalla, Äänekoskella ja 
lisäksi ulkomailla sijaitsevat tuotantolaitokset Virossa, Belgiassa ja Venäjällä. Vali-
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on liikevaihto koostuu 41 % tuoretuotteista, 32 % juustoista, 12 % ravintorasvoista 
ja loput jauheista ja mehu- ja pakastevalmisteista. Valio työllistää n. 4 300 työnte-
kijää. (Valio 2011.) 
Valion tarkoitus on olla ravitsemuksen suunnannäyttäjä sekä toimia maitotuottei-
den huippuosaajana. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä toimii n.150 henkilöä 
sekä tutkimusyhteistyön merkeissä on toimintaa suomalaisten sekä kansainvälis-
ten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Tutkimustyön perustana on professori 
Artturi Ilmari Virtasen luoma tutkimustyö ja hänen saama kunnianosoitus kemian 
Nobel-palkinnon muodossa. (Valio 2011.) 
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2 KENTTÄVÄYLÄ 
Seuraavassa kerrotaan kenttäväylään liittyvistä määritteistä ja siihen liittyvistä pe-
rusperiaatteista. Lisäksi käsitellään kenttäväylän standardien sisältöä sekä pereh-
dytään rasvatehtaalla käytettyyn väylään. 
2.1 Kenttäväylän perusteet 
Kenttäväylä on kokonaisuus, jolla mahdollistetaan erilaisten kenttälaitteiden (antu-
rien ja toimilaitteiden) liittäminen yhdeksi automaatiojärjestelmäkokonaisuudeksi. 
Kenttäväylä mahdollistaa tiedonsiirron kenttälaitteiden ja automaatiojärjestelmän 
välillä. Kenttäväylää käsitteenä kuvaa parhaiten digitaalisuus, sarjamuotoisuus ja 
kaksisuuntainen kommunikointi. Kuviossa 1 havainnollistetaan eroa analogisen ja 
digitaalisen tiedonsiirron välillä. Kenttäväylä on tietoliikenneprotokolla, joka mah-
dollistaa prosessitason mittaukset ja säädöt sekä mahdollistaa ohjelmoitavien lo-
giikoiden, digitaalisten automaatiojärjestelmien sekä kenttälaitteiden liitettävyyden 
toisiinsa. Yksinkertaistettuna kenttäväylä voidaan kuvitella väylänä valvomosta 
kenttälaitteille. (ABB 2000, 1-3.) 
 
Kuvio 1. Perinteisen analogisen ja digitaalisen tiedonsiirron ero lähettimestä säätö-
tasolle (ABB 2000, 2) 
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Kenttäväylän etuihin voidaan laskea kaapeloinnin ja kytkentöjen väheneminen, 
asennuksien ja muutostöiden nopeutuminen sekä kunnossapitokustannuksien las-
keminen. Kenttäväylä vaatii kunnossapito- ja käyttöhenkilökunnalta laajempaa 
osaamista sekä erityistyökalujen käyttöä. Kuvio 2 havainnollistaa kuvaa nykyisestä 
prosessiautomaation tilasta.  
 
 
Kuvio 2. Prosessiautomaatio tänään. (Metso Automation Inc.2008, 3) 
2.2 Kenttäväylän standardit 
Kenttäväyläratkaisuja on saatavilla useilta eri valmistajilta. Valmistajien välillä on 
kilpajuoksu, jossa jokainen valmistaja on pyrkinyt kehittämään omaa tuotettaan 
tilaajan tarpeiden mukaan. Tämä on tuonut mukanaan ongelman järjestelmien yh-
teensopivuudesta. Ei ole ollut itsestään selvää, että toisen valmistajan kenttälaite 
toimisi jo olemassa olevassa kenttäväyläratkaisussa. Järjestelmien laajennus sekä 
korjaus ovat tämän tilanteen myötä vaikeutuneet. Kenttäväyläratkaisujen yleistyt-
tyä on ryhdytty kehittämään kenttäväylästandardia, jolla pystyttäisiin yhtenäistä-
mään laite- ja järjestelmätoimittajien välisiä määrityksiä. Puhtaan kenttäväylästan-
dardin luomisen esteenä on ollut kuitenkin se, että asiasta hyötyvät vain tilaajat 
eivätkä valmistajat. Jos olisi olemassa täysin standardoitu ratkaisu, olisi kuluttajan 
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kannalta merkityksetöntä minkä valmistajan ratkaisua hän harkitsisi. Valmistajat 
haluavat nykyisin kuitenkin esittää tuotteensa standardoituna, koska tilanne koe-
taan kilpailuvaltiksi. Tämän myötä yhä useampien valmistajien järjestelmät ovat 
yhteensopivia, mikä mahdollistaa erimerkkisten kenttälaitteiden käytön osana ko-
konaisuutta. (Pyyskänen 2007, 89-90.) 
Taulukko 1. Seitsemän kerroksen ISO/OSI-tasomalli (ABB 2000, 3) 
 
Taulukko 1 esittää ISO/OSI-tasomallia, johon kenttäväylästandardi perustuu. Kent-
täväylästandardiin kuuluvat kerrokset 1,2 ja 7 
2.3 Profibus 
Profibus on laaja kenttäväylästandardi, joka perustuu ISO/OSI-kerrosmalliin (Inter-
national Standardization Organisation/Open System Interconnection). Tiedonsiir-
rossa tarvittavat tehtävät on jaettu tässä mallissa seitsemään eri kerrokseen (tau-
lukko 1). Nämä kerrokset ovat fyysinen kerros, siirtoyhteyskerros, välityskerros, 
kuljetuskerros, yhteysjakso, esitystapakerros ja sovelluskerros. Kerrosten 3 - 6 
toimintoja on rajoitettu Profibus-sovelluksissa, ja ne on yhdistetty kerroksiin 2 ja 7 
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eli siirtoyhteyskerrokseen ja sovelluskerrokseen. Fyysinen kerros määrittelee ni-
mensä mukaisesti väylän fyysisen toteutuksen. Siirtokerros antaa väylää tarvitse-
ville laitteille vuorollaan hallintaoikeuden väylän käyttöön, koska dataa ei voida 
lähettää samanaikaisesti useasta toimilaitteesta. Sovelluskerros huolehtii datan 
oikeasta muodollisuudesta.  Kuviossa 3 havainnollistetaan Profibus–kenttäväylän 
käyttämiä kerroksia ISO/OSI-mallista. (ABB 2000, 3-4.) 
 
Kuvio 3. Profibus OSI -malli (Real Time Automation Inc.) 
 
Kuvio 4. Profibus protokolla (HMS Industrial Networks)  
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Profibus DP, eli hajautetut oheislaitteet, on tarkoitettu nopeaan tiedonsiirtoon ja 
laitteiden edulliseen yhteen kytkentään. Se on suunniteltu erityisesti kommunikoin-
tiin automaatiojärjestelmän ja hajautetun laitetason välille. Väylällä voidaan korva-
ta perinteinen rinnakkaiskaapelointi, jossa käytetään jännite- tai virtaviestejä. (Va-
con 2006, 7.) 
Profibus PA on tarkoitettu prosessiautomaation tarpeisiin. PA-väylä on liitettynä 
yleensä DP-väylän alle. PA-väylän avulla voidaan yhteen yhteiseen väylään liittää 
antureita ja toimilaitteita myös luonnostaan vaarattomille alueille. Väylä siirtää tie-
toa ja virtaa väylää pitkin käyttämällä kansainvälisen IEC1158-2-standardin mu-
kaista tekniikkaa. Väylässä voi olla maksimissaan 126 laitetta ja yhdessä segmen-
tissä 32 laitetta. (Vacon 2006, 7.) 
AS-i on verkkoprotokolla, joka on tarkoitettu yksinkertaisten, mutta paljon I/O-
liityntöjä sisältävien järjestelmien tiedonsiirtoon. Vanhaan kaapelointitekniikkaan 
verrattuna, jossa jokaiselle laitteelle vedettiin oma johto I/O-liitynnältä, Asi:n kaa-
peloinnissa voidaan kaapelointi suorittaa joko tähti-, rinki-, linja- tai puuhierarkiaa 
noudattaen. Itse laitteen lisäyskohdalla väylään ei ole merkitystä, vaan kaapeli-
tyyppi mahdollistaa tiiviin liitoksen mihin kohtaan väylää tahansa.  Samaa kaapelia 
pitkin siirtyy niin käyttöjännite, turvatiedot kuin myös itse kommunikointi. Lukumää-
rällisesti yhteen väylään pystyy liittämään 62 laitetta, ja suurimmat kaapelointipi-
tuudet ovat laitekannasta riippuen aina 500 metriä. (AS-Interface 2011, 23.) 
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3 RASVATEHTAAN KENTTÄVÄYLÄN RAKENNE JA SEN 
TULKINTA 
3.1 Diagnosointilaite 
Kenttäväylän tulkintaan vaaditaan laite, jolla pystytään toteamaan väylän kunto 
sekä mahdolliset ongelmakohteet. Laitteistoja ja ohjelmistoja, jotka tarjoavat näitä 
toimintoja, on tarjolla markkinoilla melko paljon. Procentec-nimisen yrityksen lan-
seeraamaan analysaattori on ominaisuuksiltaan sekä tukitoiminnoiltansa rasvateh-
taalle soveltuva laite. Laitteiston nimi on Profitrace 2 ja se on tarkoitettu analysaat-
toriksi profibus DP- ja PA-väyliin.  
3.1.1 PROFITRACE 2 -diagnosointilaite 
Profitrace 2 on analysaattori, jolla voidaan todeta PROFIBUS DP- ja PA-väylien 
kunnon, sekä hyödyntää sitä huolto-, korjaus- ja suunnittelutöissä. Laitteistosta 
löytyy seuraavat toiminnot ja ominaisuudet 
-väylämonitorointi, sekä DP- että PA-puolelle 
-nopea oskiloskooppi 
-pylväsnäyttö signaalitasoista 
-verkkorakenteen skannus 
-raportointi. (Procentec 2011, 9.) 
3.1.2 Laitteen käyttöönotto 
Laitteen käyttö tapahtuu normaalilla PC:llä. Ohjelman asennus suoritettiin PC:n 
mukana tulleelta levykkeeltä. Laitteiston ajurit asennettiin, kun laite liitettiin ensim-
mäistä kertaa PC:hen, jolloin Windows-järjestelmä huomioi uuden laitteen. Laite 
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liitettiinPC:hen normaalilla USB-johdolla. Kun laite toimii, syttyy toiminnan osoitta-
miseksi vihreä merkkivalo. Keltainen merkkivalo on osoitus liikennöinnistä. 
3.1.3 Laitteen liittäminen DP / PA 
Laitteen liittäminen DP-verkkoon tapahtuu mukana tulleella kaapelilla, joka on 
kulmamallin rs-485-liitin. Tämä liityntä näkyy kuviossa 5. Liittyminen DP-verkkoon 
vaatii, että laitteistossa on liitynnän mahdollistava rs-485-läpimenoliitin. PA-
verkkoon liittymiseen on oma kaapelinsa, jonka liityntä näkyy kuviossa 6. 
 
Kuvio 5. Laitteiston asennus DP-mittaukseen. (Procentec 2011, 32) 
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Kuvio 6. Laitteiston asennus PA-mittaukseen. (Procentec 2011, 34) 
3.1.4 Laitteiston käynnistäminen 
Laitteisto käynnistetään ProfiTrace-ohjelmalla ja painetaan ”init Proficore Ultra” -
painiketta (kuvio 7), jolloin ohjelma tarkistaa että Proficore on liitetty USB-porttiin ja 
tarvittava lisenssi on asennettu. Samalla ohjelma lukee automaattisesti verkon 
siirtonopeuden. (Procentec 2011, 35.) 
 
Kuvio 7. Laitteiston käynnistäminen. (Procentec 2011, 35) 
 
Tämän jälkeen, jos kaikki on kunnossa, näkyviin tulee ProfiTraceen liitetyn laitteis-
ton sen hetkinen laitekanta ja niiden tilatiedot, mikä näkyy kuviossa 8. Kuvat on 
värikoodattu, jolloin tietyllä värillä osoitetaan laitteen sen hetkistä tilaa. 
- Vihreä: Laite on ok ja kommunikoi. 
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- Keltainen: Laite on kadonnut. 
- Punainen: Parametrivika. 
- Violetti: Konfigurointivika. 
- Ei väriä: On väylällä mukana, mutta ei tiedon vaihtoa. (Procentec 2011, 
38.) 
 
Kuvio 8. Laitteiston päänäkymä. 
  
Saman toiminnon alta löytyy myös muita toimintoja kuten Message, Station statis-
tic wiew ja Data inspection. Näiden toimintojen alta löytyy tilastollista tietoa sekä 
laitteiden tiedonvälityksellisiä viestejä. Lähinnä Message-kenttä ja sen tietojen lu-
keminen on vianhakutilanteessa hyvä, koska laitteiden lähettämien vikatietojen 
perusteella vianhaku helpottuu tietyissä tilanteissa. 
3.1.5 ScopeWare-toiminto 
Profibus DP on nopeaa digitaalista tiedonsiirtoa, joka tarkoittaa sitä, että normaalil-
la yleismittarilla ei ole mahdollista mitata signaalin tasoa. Siihen vaaditaan oskillo-
skooppi, jotta voidaan todeta johdossa oleva viesti sekä havainnoida sen viat. Vi-
koja ovat esimerkiksi erilaiset häiriösignaalit, heijastukset, päätevastusongelmat ja 
kaapelirikot. Kun huomioidaan nopeus, jolla viestitieto etenee Profibus-kaapelissa 
(noin 4,2 ns/m), ja mitataan viestin leveys, voidaan päätellä missä häiriö fyysisesti 
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sijaitsee. Kuviossa 9 on näkymä hyväksyttävästä signaalista. (Procentec 2011, 
59.) 
 
Kuvio 9. Hyväksyttävää DP-signaalia. (Procentec 2011, 59) 
3.1.6 Bar graph -toiminto 
Bar graph -toiminto havainnollistaa keskiarvollisen signaalitason kaikista väylällä 
olevista laitteista. Keskimääräinen signaalin amplitudi pitäisi olla noin 5v. Jos jänni-
tetasossa on ongelmia, se näkyy jännitetason laskuna tai nousuna ja palkin väri 
vaihtuu. Kuviossa 10 on esimerkki toimivasta järjestelmästä. (Procentec 2011, 43.) 
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Kuvio 10. Bar graph -mittakentän mittaustuloksia. 
3.1.7 Topogoly scan -toiminto 
Profitrace-järjestelmällä pystytään generoimaan kyseisen Profibus-verkon raken-
ne. Topogoly scan -toiminto lukee verkosta laitteistojen järjestyksen sekä mittaa 
niiden etäisyyden toisiinsa. Kuviossa 11 on näkymä yhdestä toimivasta järjestel-
mästä. 
 
Kuvio 11. Topology scan -mittakentän mittaustuloksia. 
3.2 Kenttäväylän laitekanta 
Seuraavissa alaotsikoissa käsitellään rasvatehtaan kenttäväylän laitekannan sisäl-
tämät laitteet sekä esitellään niitä. 
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3.2.1 Kenttälaitteet 
Kentällä sijaitsevia laitteita ovat moottorit, venttiilit, mittalaitteet, päätteet sekä 
muut anturit. Perustoimintoja ovat perusventtiilien ohjaukset sekä niiden rajatiedot. 
Erikoisimpia venttiilin ohjauksia ovat säätöventtiilit, joiden ohjaus vaatii jo enem-
män tietoa prosessilta. Se on toteutettu Profibus-PA-kenttäväylässä, kuten myös 
mittalaitteet, lämpötila, pinta, paine jne. Moottorien ohjaus on toteutettu Profibus-
DP-kenttäväylässä. 
Normaalit sulku- ja vaihtoventtiilit on liitetty Metson ohjaukseen AS-i-väylän avulla. 
Venttiilin paikka väylässä määritellään AS-i-luku/kirjoituslaitteella. Säätöventtiilit on 
liitetty prosessiin Profibus-PA-väylän avulla. Kukin venttiili parametroidaan aina 
käyttökohteen mukaan. Yhteensä uuden rasvatehtaan alueella on n.1500 venttiiliä. 
Venttiilityyppejä on sulku- ja vaihtoventtiilit, vuotovarmennetut venttiilit sekä säätö-
venttiilit. Endress & Hauser / Metso -merkkinen säätöventtiili parametroidaan lait-
teen operointipaneelilta. Säätöventtiilin ohjaus vaatii mittapiirin prosessista, jonka 
mukaan venttiili säätää itseään. Esimerkiksi lämpötilan jäähdytyksessä mittapis-
teenä käytetään anturilta saatua tietoa, jolla ohjataan venttiiliä. Ohjaus tapahtuu 
PI- tai PID-säätöpiirin mukaan.  
Normaalit venttiilit ovat liitettynä Asi-väylään linjahierarkiaa noudattaen. Venttiileille 
on kenttäkotelot, jossa jokainen venttiili ryhmitellään oman sulakkeen taakse. AS-i-
linja muodostetaan Metson kenttäkaapissa, jossa on AS-i-power -yksikkö, AS-i-
controlleri sekä Profibus-DP/AS-i -muunnin. Säätöventtiileille on samassa kaapis-
sa omaa väyläänsä varten Profibus-DP/PA-muunnin. 
Mitattavia suureita ovat lämpötila, pinta, paine, virtaus, johtokyky sekä vesipitoi-
suus. Mittauksien tuottamalla tiedolla toteutetaan prosessissa vaadittuja asioita 
joko automaattisesti tai käyttäjän määrittelemänä. Mittalaitteet on liitetty prosessiin 
Profibus-DP/PA-muuntimen kautta. Joitain mittalaitteita on liitettynä prosessiin 
Metson MIO-logiikkaa hyödyntäen. MIO-logiikka on Metson omaa moduulityyppis-
tä liityntälogiikkaa. Seuraavaksi on muutamia mittariesimerkkejä. 
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Lämpötilan mittauksessa käytetään PT-100 mitta-antureita. PT-100-anturin mitta-
päässä on vastus, jonka arvo muuttuu lämpötilan mukaan. Mittauksen tuottama 
tulos muunnetaan muuntimella ja lähetetään prosessin käsittelyyn. 
Pinnan mittaus toteutetaan joko ultraäänitutkalla, hydrostaattisella anturilla tai vä-
rähtelyanturilla. Väyläosoite määritellään joko laitteen näytöltä parametroimalla tai 
dippikytkimillä laitteen piirilevyltä. Mittarit ovat merkiltään Endress & Hauser.   
Värähtelymittauksessa on mittari, jossa on kaksi rautaa, joiden välillä on tietty re-
sonanssitaajuus. Kun näiden rautojen väliin asetetaan neste, värähtelytaajuus 
muuttuu ja mittari toteaa havainneensa pinnan. Anturi on kytkin tyylinen ns. pinta-
anturi. (Endress & Hauser 2009, 3.) 
Hydrostaattinen paineanturi mittaa säiliön hydrostaattisen paineen sekä ilmakehän 
paineen. Tietyllä laskukaavalla anturi muodostaa tuloksen, joka lähetetään pro-
sessiin käsiteltäväksi. Tuloksella pystytään tarkasti määrittelemään säiliön sisäl-
tämän aineen määrä. (Endress & Hauser 2011a, 5.) 
Ultraäänitutka on alaspäin suuntautuva mittausmenetelmä, ja menetelmä perustuu 
lentoaikametodiin. Se mittaa pintaa referenssipisteestä mittauspisteeseen tut-
kasäteillä. Tutkasäteet luodaan anturista ja ne heijastuvat takaisin anturiin mitatta-
vasta tuotteesta. Anturi antaa tarkan tiedon mitattavan aineen määrästä. (Endress 
& Hauser 2011b, 4.) 
Paineen mittaus toteutetaan normaaleilla paineantureilla. Osoite määritellään joko 
laitteen operointipaneelilta tai sitten laitteen piirilevyllä sijaitsevalla dippikytkinrivis-
töltä. Endress & Hauser -merkkinen anturi havaitsee ulommaisella metallikalvolla 
paine-eron ja siirtää sen täyttönestettä täynnä olevaa kanavaa pitkin mittauspis-
teelle. Mittauspiste perustuu Wheatstone-siltamittausperiaatteeseen. (Endress & 
Hauser 2008, 7.) 
Virtausmittareilla mitataan putkistossa virtaavan aineen määrää, joilla saadaan 
laskennallisten toimintojen kautta esim. ajetun kappaleen massamäärä. Mittari 
parametroidaan aina kohteen mukaan, ja väyläosoite määritellään mittarin ope-
rointipaneelista. Endress & Hauser -merkkinen anturi perustuu Faradayn häkki-
ilmiöön. Kun johdin, aine, kulkee putkessa, jossa on magneettikenttä, se saa ai-
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kaan jännitteen. Jännitteen nousu on suoraan verrannollinen virtauksen määrään, 
jolloin tämä tieto johdetaan suoraan vahvistimelle kahden mittaelektrodin avulla. 
Virtauksen määrä lasketaan putken poikkipinta-alan mukaan. Kuvio 12 näyttää 
kuvallisen mallin tapahtumasta. (Endress & Hauser 2010b, 3.) 
 
Kuvio 12. Mittalaitteen esimerkkikuva. (Endress & Hauser 2010b, 3) 
 
Johtokykymittareilla mitataan aineen ominaisuuksia. Endress & Hauser –
merkkisen mittalaitteen generaattori syöttää ensiökelaan jännitteen, joka indusoi-
tuu kelan läpivirtaavaan nesteeseen. Indusoitunut jännite voidaan lukea toi-
siokäämillä. Tulokseksi saatu virta-arvo on suoraan verrannollinen nesteen johto-
kykyyn. Kuviossa 13 on esimerkki kyseisestä tapahtumasta. (Endress & Hauser 
2010a, 2.) 
 
Kuvio 13. Johtokykymittauksen toimintaperiaate. (Endress & Hauser 2010a, 2) 
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Vesipitoisuusmittarilla mitataan tuotteen sisältämän veden pitoisuus. Berthold-
merkkinen mittari perustuu mikroaaltojen kulkemiseen tuotteessa. Anturissa on 
kaksi napaa, lähetin ja vastaanotin. Lähetin lähettää tuotteeseen mikroaaltoja, joi-
den eteneminen hidastuu ja intensiteetti vaimentuu. Periaate on se, että aineessa, 
jota mitataan, on jotain dielektriivisiä ominaisuuksia. Käytännössä vesi on hyvin 
erilainen dielektriivinen aine (vrt. veden dielektriivinen vakio 80, öljyn 2). Vesi tai 
jokin muu kuiva-aine voidaan näin ollen määritellä mittaamalla tuotetun mikroaal-
lon vaimennusta ja/tai vaihesiirtoa. (Berthold 2005, 13.) 
Moottorikäytöillä joko pumpataan tai sekoitetaan. Moottorin ohjaukset on toteutettu 
joko ei-säädettävällä tai säädettävällä käytöllä. Ei-säädettäviä on käytetty perus-
pumppauksissa tai sekoituksissa. Säädettäviä käyttöjä hyödynnetään erikoisim-
missa käytöissä. Liitettävyys on toteutettu Profibus-DP-kenttäväylällä. Ei-
säädettävät ohjaukset on toteutettu Siemens Simocode pro-c -merkkisellä laitteel-
la. Simocode on moottorin ohjausyksikkö, joka on liitettynä Metson automaatiojär-
jestelmään Profibus-DP-väylän kautta. Ohjaimella pystytään ohjaamaan, suoja-
maan ja valvomaan moottorin tilaa.  Yksikköön on lisättävä virtamuunnin, jotta pys-
tytään seuraamaan moottorin ottamaa virtaa. Virtamuuntajia on kokoluokkaa 0,3 A 
aina 200 A:iin saakka. Laitteesta löytyy myös liityntä binääriselle PTC-anturille, 
jonka avulla pystytään estämään moottorin ylilämpeneminen. Ohjain parametroi-
daan aina ajotavan sekä moottorin koon mukaan. 
Säädettävät kohteet on toteutettu Vacon NSX -taajuudenmuuntimilla. Vacon NSX -
taajuusmuuttajia on käytössä erilaisilla sovelluksilla eri kokoluokissa. Kokoluokkia 
on 3,3 ampeerista, joka on tällä hetkellä pienin Vaconin taajuusmuuttaja, jonka voi 
liittää Profibus-DP-verkkoon, aina 260 ampeeriin saakka. Vacon-taajuusmuuntajan 
saa liitettyä Metson järjestelmään Profibus-DP-väylän avulla. Laitteeseen on 
asennettava erikoiskortti Profibus-liityntää varten sekä otettava erikoiskäyttösovel-
lus käyttöön. Kyseinen muunnin parametroidaan aina kyseisen ajotavan sekä 
moottorin koon mukaan. 
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Taulukko 2. Yhteenveto kenttälaitteista. 
 
Kenttälaitteet 
Suure Toimintatapa Liityntä Viestin suure 
Lämpötila PT-100 anturi Profibus-PA An.Input 
Pinta Värähtely-, hydrostaattinen-, 
ultraäänianturi 
Profibus-PA, 
MIO-logiikka 
 An.Input, 
Bin.Input 
Paine Paine anturi Profibus-PA An.Input 
Virtaus Sähkömagneettinen mittaus Profibus-PA An.Input 
Johtokyky Induktiivinen mittaus Profibus-PA An.Input 
Vesipitoisuus Mikroaaltomittaus Profibus-PA An.Input 
 
3.2.2 Kenttäväylän liitynnät 
Kenttäväylässä olevat liitynnät koostuvat Metson toteuttamista liityntäpisteistä. 
Haaroitukset sekä tarvittavat muuntimet ovat kenttäkaapeissa ja väyläkohtaiset 
haaroitukset löytyvät kenttäkoteloista. 
Kenttäkaapeissa olevilla liitynnöillä muunnetaan ja haaroitetaan kenttäväylän 
tyyppi oikeanlaiseksi. Kenttäkaappeihin tuleva liityntä tulee prosessipalvelimelta ja 
liityntämuoto on valokuitu. Runkokuitulinja haaroitetaan liitynnällisesti helpommak-
si tai haaroitetaan seuraavalle kenttäkaapille. Kuitu muunnetaan kuitu/profi-
muuntimella Profibus-DP-kenttäväyläksi, joka haaroitetaan DP/AS-i-muuntimella 
AS-i-kenttäväyläksi ja DP/PA-muuntimella Profibus-PA-kenttäväyläksi. Joissain 
tapauksissa Profibus-DP-väylä muunnetaan myös Ethernet-protokollan liitynnäksi, 
jota hyödynnetään MIO-logiikan kommunikointiin. 
Profibus-DP / Profibus-PA  -muunnin muuntaa DP-kenttäväylän PA-kenttäväyläksi, 
jota hyödynnetään mittalaitteiden liitynnöissä. Pepperl & Fuchs-merkkinen muun-
nin koostuu kahdesta emolevypohjaisesta työpöydästä, johon toiseen liitetään 
DP/PA-muunnin ja toiseen työpöytään liitetään linjakohtaiset PA-powerit. Muunti-
mesta pystyy jakamaan 4 erillistä PA-kenttäväyläsegmenttiä. Muuntimesta löytyy 
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myös vikadiagnostiikkaloki ja se parametroidaan verkon kautta. Osoite määritel-
lään dippikytkimillä. (Pepperl & Fuchs Inc. 2011b.) 
Profibus-DP/AS-i-muunnin muuntaa DP-kenttäväylän PA-kenttäväyläksi. Pepperl 
& Fuchs-merkkinen muunnin sisältää kaksi eri laitetta, joista toinen toimii AS-i-
kenttäväylä tehoyksikkönä ja toinen itse muuntimena. DP-kenttäväyläliityntä tulee 
DP/AS-i-muuntimelle, josta lähtee kaksi AS-i-kenttäväylää. Muuntimelta menee 
molemmilta kanavilta liitynnät AS-i-tehoyksikölle sekä toinen itse kenttäväylälle, 
joka haaroitetaan kenttäkoteloilta itse kenttälaitteille. Muunnin parametroidaan 
operointipaneelilta, sekä kyseiseen väylään liitetyt laitteet haetaan muuntimen 
avulla. Muuntimessa on diagnostiikkatoiminto, joka havaitsee väylässä olevia vir-
hetilanteita. (Pepperl & Fuchs Inc. 2011a.)  
Kenttäkotelot sijaitsevat prosessissa sijaitsevien antureiden lähistöllä. Kenttäkote-
lot toimivat haaroittimina ja PA-kenttäväylässä sijaitsevat kotelot toimivat myös 
päätevastuksina. AS-i-kenttäkotelo sisältää sulakelähtöjä väylässä sijaitseville lait-
teille sekä myös jatkohaaroituksen seuraavalle kotelolle. Profibus-PA-kenttäkotelo 
toimii haaroittimena 1, 4 tai 8 PA -väylän laitteelle. Weidmuller-merkkinen kotelo 
sisältää säädettävän laitekohtaisen virran rajoittimen, 20 mA, 40 mA tai 80 mA. 
Kotelossa sijaitsee päätevastus, jos linjakohtainen väylä päättyy kyseiseen kote-
loon. 
3.2.3 Prosessiliitynnät 
Tehtaan prosessiliitynnät on toteutettu MetsoACN-prosessiasemoiden ympärille. 
Liitynnät on toteutettu Metson toteuttamissa kaapeissa, ja ne sisältävät itse pro-
sessipalvelimet, PC:t valvomonäytöille, back up-PC:t, sekä muuntimia kuitu / profi 
sekä kuitu / Ethernet. Toimivuuden varmistamiseksi on myös UPS-yksikkö, jonka 
liityntöjen takana ovat itse kenttäkaapit, prosessiasemat sekä tärkeimmät kytkimet, 
päätteet ja lavauksen serveri. UPS-yksikkö on kokoluokaltaan 30 kVA. 
Profibus DP -väylä on päätetty Siemensin Profibus-päätevastuksella ja haaroitet-
tu/jatkettu Siemens Profibus-DP -toistimilla. Profibus DP -toistimilla vahvistetaan 
datasignaalia kenttäväylässä ja se haaroittaa väyläsegmenttejä. Toistimia on lisät-
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ty väyläkokonaisuuksiin tilanteissa, joissa kaapeleiden pituudet olisivat ylittäneet 
määritellyt rajat tai laitemäärä kyseisessä väylälinjassa on yli 32 laitetta. Profibus 
DP -päätevastuksilla päätetään jokainen DP-segmentti. 
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4 VIKATILANTEIDEN TULKINTA 
Mittaustuloksien tulkitsemisessa on hyvä käyttää vertailuna toimivana mitattua 
segmenttiä hyväksytyillä signaaleilla. Hyväksytyksi signaaliksi luetaan neliömäinen 
aalto, jonka keskimääräinen amplitudi on 5 V. On myös tärkeää, että lepotilassa 
on mahdollisimman pieni kohina ja 1 V:n taso (johtuen päätevastuksesta). Kuvios-
sa 14 havainnollistetaan hyväksyttävää signaalitasoa. (Procentec 2011, 59.) 
 
Kuvio 14. Hyväksyttävää DP-signaalitasoa. (Procentec 2011, 59) 
4.1 Päätevastus tai kaapelirikko 
Jos päätevastus puuttuu tai jos linjassa on kaapelirikko, se aiheuttaa signaaliin 
ylös-alas-heijausliikkeen. Heijastus aiheuttaa nousun keskiarvollisessa amplitudis-
sa. ScopeWear-toiminnossa pystytään havainnollistamaan häiriökohdan etäisyys 
valikossa olevalla mittaruudulla. Kuviossa 15 havainnollistetaan kuinka häiriö on 
joko päätevastuksessa tai sitten kyseessä on kaapelirikko. Etäisyys on lähellä, kun 
häiriö on tiivistynyt itse viestiin. Kun etäisyys on riittävän suuri, heijastus loppuu 
seuraavaan viestiin ja tämä aiheuttaa vioittuneen viestin. (Procentec 2011, 60.) 
Ongelman havainnointi tapahtuu tutkimalla kyseisen väyläsegmentin väyläkaavio-
ta. Väyläkaaviosta tarkastellaan kyseisen segmentin päätevastuksien sijainteja 
sekä väylän kaapelointireittejä 
Päätevastuksen tehtävänä on päättää väylä ja estää ohjatun signaalin takaisin 
heijastuminen. Päätevastuksen puuttuminen aiheuttaa sen, että signaali pääsee 
häiritsemään itse ohjaussignaalia. Ongelma voi olla esimerkiksi vikaantunut pää-
tevastus, rikkoutunut kaapeli tai laitteesta irronnut liitin. 
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Kuvio 15. Päätevastus- tai kaapelirikkovika. (Procentec 2011, 60)  
4.2 Oikosulku A- ja B-linjan välillä 
Jos kyseessä on oikosulku linjojen A ja B välillä, aiheutuu tästä signaalissa ampli-
tudin alenema. Häiriöaskeleen leveys kertoo käyttäjälleen etäisyyden ongelmakoh-
teeseen. Jos häiriö on lähellä, sen heijastukset tiivistyvät itse viestiin. Oikosulku 
aiheuttaa myös vakaan signaalitason romahduksen. Kuviossa 16 näkyy oikosulku 
A- ja B-linjan välissä ja sen vaikutus signaaliin. (Procentec 2011, 61.) 
Häiriökohdan paikallistamiseen on hyvä käyttää väyläkaavion tutkimista sekä suo-
rittaa silmämääräinen tarkistus väylän kunnosta. Ongelma voi johtua esimerkiksi 
kaapeliin kohdistuneesta ulkoisesta voimasta, tai jos kaapelin liitännästä laittee-
seen ei ole toimittu ohjeiden mukaisesti. 
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Kuvio 16. Oikosulku A- ja B-linjan välissä. (Procentec 2011, 61) 
4.3 Oikosulku B-linjan ja suojavaipan välillä 
Oikosulku B:n ja suojavaipan, yhtälailla kuin A:n ja suojavaipan välillä, aiheuttaa 
pienen poikkeaman signaalissa ja on sitä kautta todella vaikea havainnoida. Hel-
pompi metodi on vaihtaa B&A diff -mittausmoodi, joka näkyy kuviossa 17, A&B-
moodiin, joka näkyy kuviossa 18. Näin pystyy näkemään A- ja B-signaalit erik-
seen. Kyseisessä tuloksessa pystyy havainnollistamaan helposti signaalien poik-
keavuuden. Jälleen etäisyys signaalista kertoo etäisyyden häiriöön. (Procentec 
2011, 62.) 
Ongelman toteamiseen kannattaa käyttää samankaltaisia menetelmiä kuin oi-
kosulussa A:n ja B:n välillä.   
 
 
Kuvio 17. Mittaustulos B&A diff -moodilla. (Procentec 2011, 62) 
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Kuvio 18. Mittaustulos A&B-moodilla. (Procentec 2011, 62) 
4.4 Liian monta päätevastusta 
Liian monta päätevastusta sisältävä segmentti aiheuttaa välimuotohäiriön hyväk-
sytyn signaalin ja oikosulun A- ja B-linja välillä. Signaalissa aiheutuu nimellinen 
impedanssin lasku, mutta se on kuitenkin niin vakaa ja pieni lasku, että laitteisto 
pysyy päällä. Signaalissa ylimääräisen päätevastuksen näkee pienenä heijaukse-
na, ja etäisyys ei-haluttuun päätevastukseen saadaan selville häiriön leveydestä. 
Ylimääräinen päätevastus aiheuttaa myös jännitteen laskun lepojännitteeseen. 
Kuviossa 19 nähdään liian monta päätevastusta sisältävä signaali. (Procentec 
2011, 63.) 
Vian poistaminen tapahtuu tarkistamalla mitatun väyläsegmentin väyläkaaviosta 
tarpeellisten päätevastusten sijainti. Mittarin antamaa tietoa häiriön leveydestä 
pystyy hyödyntämään ongelmatilanteessa. Havaitut ylimääräiset päätevastukset 
kytketään pois aktiivitilasta. 
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Kuvio 19. Liian monta päätevastusta sisältävä signaali. (Procentec 2011, 63) 
4.5 Ei aktiivista päätevastusta 
Päätevastuksen puuttuminen aiheuttaa pienen poikkeaman signaaliin ja on vaikea 
havainnollistaa pelkästään heijastusta mittaamalla. Helpompi metodi on mitata 
lepotasoa. Signaalin tason pitäisi olla normaalisti 1 V. Päätevastuksen puuttumi-
nen aiheuttaa sen, että se hiipuu 0,5 V:n suuntaan. Signaalin taso on 0 V, jos mo-
lemmat puuttuvat. Kuviossa 20 havainnollistetaan signaalin laatu, kun yksi pääte-
vastus ei ole aktiivinen. (Procentec 2011, 64.) 
 
Kuvio 20. Signaali kun päätevastus ei ole aktiivinen. (Procentec 2011, 64) 
4.6 EMC ja EMI 
EMC, sähkömagneettinen yhteensopivuus, ja EMI, sähkömagneettiset häiriöt, ovat 
helpommin tunnistettavissa. Poikkeamat signaalissa ilmentyvät epäsäännöllisissä 
paikoissa, toisin kun säännöllisissä häiriöissä (päätevastusvika tai oikosulkuvika), 
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jotka toistuvat säännöllisin väliajoin. Kuviossa 21 nähdään, kuinka kyseinen vika 
ilmenee. (Procentec 2011, 65.) 
Tämänkaltainen ongelma johtuu siitä, että vika on joko jonkun käytön kaapeloinnin 
maadoituksissa tai sitten itse kaapelointireitityksessä. Kaapelointi on syytä huomi-
oida jo suunnitteluvaiheessa, jotta kyseiseltä ongelmalta vältyttäisiin. Kaapelien 
laadut ja kaapelireittien sijainnit suhteessa toisiinsa ovat merkittävässä asemassa. 
Huonosti tai väärin maadoitettu kaapeli toimii helposti antennina häiriösignaaleille. 
Häiriöiden nimityksinä käytetään joko kapasitiivistä tai induktiivistä häiriötä. Kapa-
sitiivinen häiriö aiheuttaa virran vastaanottimena toimivan johtimen ja maapotenti-
aalin väliin ja induktiivinen häiriö aiheuttaa jännitteen vastaanottimena toimivaan 
johtimeen. Häiriön tyyppi voidaan selvittää lisäämällä vastaanottimena toimivan 
johtimen ja maapotentiaalin väliin vastus ja mittaamalla sen yli vaikuttava häiriö-
jännite. Jos kyseistä vastusta lisäämällä häiriöjännite kasvaa, on syynä induktiivi-
nen häiriö. Jos häiriöjännite laskee, niin kyseessä on kapasitiivinen häiriö. Molem-
pien ilmiöiden poistamiseen vaaditaan kaapelointien maadoituksien päivittäminen 
vaatimusten mukaiseksi. (Metropolia ammattikorkeakoulu 2011, 1-10.) 
Kun kyseinen ongelma on paikallistettu mittalaitteella ja todettu viaksi EMC- tai 
EMI-häiriö, niin ongelman syyksi voi ilmentyä jokin käyttö. Ongelma ei välttämättä 
ole aktiivinen jatkuvasti tällaisissa tilanteissa, vaan ilmenee ainoastaan kyseisen 
kohteen käytön aikana, esimerkiksi silloin kun pumppu käy. Kyseisen kohteen pai-
kallistuttua kohteen maadoitus ja kaapelointien oikeellisuus on syytä tarkistaa. 
 
 
Kuvio 21. Signaalin laatu kun EMC- tai EMI-häiriötä. (Procentec 2011, 65) 
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Taulukko 3. Yhteenveto vikatilanteista. 
 
Vikatilanteet 
Vika 
Esiintyminen 
signaalissa Syy Säännöllisyys 
Päätevastus- tai 
kaapelirikko 
Ylös-alas-
heijaus 
Vastuksen rikkou-
tuminen tai vastuk-
sen poiskytkeyty-
minen aktiivi tilasta.  
Ulkoisen voiman 
aiheuttama rikko 
Säännöllinen 
Oikosulku A- ja B-
linjan välillä 
Amplitudin 
alenema 
Kaapeliin aiheutu-
nut rikko tai kytken-
tävirhe 
Säännöllinen 
Oikosulku linjan ja 
suojan välillä 
Signaalin poik-
keaminen oi-
keasta 
Kaapeliin aiheutu-
nut rikko tai kytken-
tävirhe 
Säännöllinen 
Liian monta pää-
tevastusta 
Lepotilajännit-
teen lasku ja 
ylimääräinen 
heijausliike 
Kytkentävirhe Säännöllinen 
Ei aktiivista pää-
tevastusta 
Lepotilajännit-
teen lasku  
Rikko tai kytkentä-
virhe Säännöllinen 
EMC tai EMI  
Ylimääräisiä 
jännitepiikkejä 
signaalissa 
Kaapelointi virhe tai 
maadoitusongelma Epäsäännöllinen 
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5 KENTTÄVÄYLÄN MITTAUS 
Työn yhtenä tavoitteena oli tehdä diagnostiikkaohjelma tutuksi kunnossapitohenki-
löstölle ja tehdä koemittaus jostain tietystä linjastosta. Mittaus toteutettiin rasvateh-
taan pesukeskuksen laitteistosta, koska tila on kaikista mahdollisista paikoista se, 
jossa ongelmia voisi herkimmin aiheutua. Myös linjastossa oleva laitekirjo on mo-
nipuolisin kokonaisuudessaan. Olosuhteet pesukeskuksessa ovat haastavat (läm-
pötila, kosteus, aineiden kemialliset ominaisuudet) niin laitekannalle itselleen kuin 
myös kaapeloinnille. Toimivuudeltaan paikka ei kuitenkaan ole aiheuttanut suu-
rempia ongelmia muuhun tehdasalueeseen verrattuna. 
Pesukeskuksen väylä koostuu kahdesta väyläkokonaisuudesta, tunnuksiltaan 
AP11m5 ja AP11m6. Kyseisten väylien takana ovat kaikki kohteen Profibus-PA- ja 
AS-i-kenttälaitteet. AP11m5-väylässä sijaitsee 11 AS-i-haaroitin koteloa, joissa on 
122 AS-i-laitetta ja seitsemän Profibus-PA-haaroitinkoteloa, joissa on 43 laitetta. 
AP11m6-väylässä sijaitsee 11 AS-i-haaroitinkoteloa, joissa on 105 laitetta ja yh-
deksän Profibus-PA-haaroitinkoteloa, joissa on 47 laitetta. Moottorin ohjaukset 
ovat samassa profibus-DP-verkossa, jossa on kaikki tehtaan moottorinohjaukset.  
Pesukeskus kokonaisuudessaan sisältää 12 pesulinjaa, joissa on pesuventtiilit niin 
meno- kuin tulopuolella. Pesulinjojen lähtöventtiilit haarautuvat seitsemästä eri 
päälinjasta: huuhde, emäs, happo, seosemäs, välihuuhde, happosteriili ja loppu-
huuhde. Päälinjoilla on omat tilasäiliönsä, mihin pesupaluuventtiilistö ohjaa pesun. 
Jokaisessa päälinjassa on johtokykymittaus sekä lämpötila. Päälinjoissa on myös 
lämmönvaihtimet, joilla lämpötila prosessoidaan halutuksi, paitsi loppuhuuhteella, 
sekä väkevöinnit happo-, seosemäs- ja emäsliuoksille. Väkevöinti tapahtuu johto-
kykymittauksen mukaan. 
5.1 Mittaus diagnostiikkalaitteella 
Mittaus toteutettiin Profitrace-nimisellä diagnosointilaitteistolla. Mittaus suoritettiin 
AP11m5-kaapista Profibus-DP-haaran viimeisestä laitteesta. Tämä siksi, että mit-
taus on suoritettava joko segmentin viimeisestä tai ensimmäisestä laitteesta. 
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Kuvio 22. Mittauksen aloituskuva. 
 
Mittauksen ensimmäisessä vaiheessa, ohjelman aloituksen ja kaapelin kytkemisen 
jälkeen, painetaan näppäintä Init ProfiCore Ultra, joka näkyy kuviossa 22. Tämän 
jälkeen järjestelmä hakee automaattisesti liikennöintinopeuden kohdilleen. Järjes-
telmä havaitsee väylässä olevat laitteet sekä tulkitsee niiden tilaa. 
 
Kuvio 23. Ensimmäinen diagnosointisivu. 
 
Järjestelmän ensimmäisellä aukeamalla, joka näkyy kuviossa 23, pystyy havain-
nollistamaan, ettei ainakaan mitään suurempaa ongelmaa ole havaittavissa. Vih-
reä taustaväri kuvaa laitteiden toimivuutta ja tummanvihreä numerointi sitä, että 
kyseessä on slave-laite. Punainen numerointi kuvaa sitä, että kyseinen laite on 
master-asema. Asemat 60 – 62 ovat AS-i-muuntimia ja muut laitteet normaaleja 
Profibus-laitteita.  
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Kuvio 24. Viestiliikennöintikenttä. 
 
Samaiselta sivulta avautuu viestikenttä, josta pystyy hahmottamaan aseman vies-
tiliikennettä, joka näkyy kuviossa 24. Liikenteen pystyy suodattamaan slave-
kohtaisesti tai sitten räätälöimään turhat viestit pois. Kyseisessä mittauksessa ei 
havaittu virhesanomia, ainoastaan normaalia liikennettä, jossa masteri kysyy ja 
slave vastaa kysymykseen. Kaaviosta pystyisi myös vikatilanteessa tulkitsemaan 
vian laadun ja paikan. 
 
Kuvio 25. Laitteen kommunikointiin liittyvää informaatiota. 
 
Samassa Station statistics view -kentässä pystyy havainnollistamaan slave-
laitteelta lähetettävää tiedon määrää, aikamääreitä ja kokoa niin keskimääräisesti 
kuin maksimi- ja minimiarvoilla. Kuviossa 25 on valittuna viestityksen keskimää-
räistä aikaväliä näyttävä toiminto. 
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Kuvio 26. Laitteen signaalitaso. 
 
Profitracen aloitussivun jälkeen ylävalikossa on ScopeWear -kenttä, jossa pysty-
tään oskiloskoimaan viestin laatua asemakohtaisesti. Toiminto on ehkä aloitus-
sivun värimaailman jälkeen helpoin tapa havainnollistaa vika. Oskiloskoinnilla pys-
tytään tarkalleen paikallistamaan vian laatu ja paikka. Kyseisen kentän mittauksis-
sa ei millään slavellä ollut viaksi havainnollistettavaa käyrää. Kaikki sanomaliiken-
ne oli kuviossa 26 havainnollistetun diagrammin näköistä. Mahdollisia häiriösig-
naaleja ei kyseiseltä asemalta mittauksen yhteydessä saatu. 
 
Kuvio 27. Laitteiden signaalitasoja. 
 
Seuraavana valikossa on Bar graph -toiminto, jolla pystytään havainnollistamaan 
laitekohtaisia jännitetasoja. Pylvästössä näkyisi häiriötilanteessa häiriövärityksellä 
niin jännitteen alenemat kuin myös liian korkeat jännitetasot. Sama arvo pystytään 
mittaamaan myös Scope Ware -toiminnon oskiloinnissa, mutta Bar graph -
toiminnossa sen pystyy havainnollistamaan paljon selkeämmin. Valittavana on 
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joko jännite-ero tai sitten vakiintumisjännitealue. Pylväät saa järjestettyä niin osoit-
teen mukaan kuin maksimi- ja minimiarvojen mukaan. Mittauksessa, joka näkyy 
kuviossa 27, ei havaittu vikatilanteita. 
 
Kuvio 28. Laitteiston kaapelointijärjestys. 
 
Seuraavaksi valikossa on Topology-toiminto, joka piirtää väyläkaapeloinnista ko-
konaiskuvan mittaeroilla. Toiminto on kätevä, jos halutaan paikallistaa vika ja min-
kä laitteen lähettyvillä se sijaitsee. Kuviossa 28 näkyy mitattu segmentti etäisyyk-
sineen.  
Seuraavana valikossa oli Network manager -toiminto, jolla pystytään vielä tar-
kemmin kokoamaan edellä mainittuja mittausmenetelmiä yhdelle sivulle. 
Mittatulokset asemalta AP11m6 olivat samankaltaisia kuin aseman AP11m5. Mo-
lemmista tuloksista on raporttina tulosteet, joista näkee vielä yksityiskohtaisemmin 
molemmat väyläsegmentit. 
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5.2 Johtopäätökset ja toimenpiteet 
Mittaustuloksien perusteella voi todeta, että kyseisessä väyläsegmentissä ei ole 
rakenteellisia vikoja tai puutteita. Väylän suunnittelu on onnistunut niin laitteiden 
kuin kaapeloinnin osalta. Tämän hetkisen tilanteen mukaan ei toimenpiteitä tullut, 
mutta todettujen ja tallennettujen mittauksien perusteella tehty pöytäkirja on hyvä 
vertailukohta tulevaisuutta ajatellen. Mittauksen alussa suoritettiin väyläsegmentti-
en silmämääräinen tarkistus ja siinä ei havaittu puutteita. Tilan olosuhteet huomi-
oon ottaen kyseiset mittaukset ovat kuitenkin hyödyllisiä toimintavarmuuden ta-
keeksi. 
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6 YHTEENVETO 
Työssä perehdyttiin Valio Oy:n rasvatehtaan prosessin väylärakenteeseen ja tut-
kittiin väylärakenteen sisältöä ja toimivuutta. Rasvatehtaan laajennuksen myötä 
ilmeni tarve perehtyä uuteen tekniikkaan sekä tarve luoda työkaluja sen toimivuu-
den tarkkailuun ja vikojen ennaltaehkäisyyn. Tutkimuksen avulla pystyttiin selkeyt-
tämään monia epäselviä seikkoja liittyen väylärakenteeseen, kuten laitteiden lii-
tännällisyysprosessiin sekä niiden toiminnallisuuden diagnosointiin. Väyläraken-
teeseen liittyvänä haasteena nyt ja tulevaisuudessa on mahdollisten vikatilaintei-
den havainnointi sekä niistä selviytyminen. Tämän työn myötä saatiin työkaluja 
vikatilanteiden ratkaisuun sekä niiden ennaltaehkäisyyn. Tutkimuksesta saatujen 
työkalujen avulla pystytään kohdistamaan resursseja oikeisiin alueisiin. Mittaus-
alueena käytetty Metso Automationin suunnittelema prosessiympäristö todettiin 
hyvin suunnitelluksi ja toimivaksi järjestelmäksi.  
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